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RESuMEN
Los procesos de higienización de lodos permiten reducir o eliminar microorganismos patógenos. Luego de 
ser higienizados están aptos para ser utilizados como enmienda de suelos ácidos y/o erosionados, sin riesgos 
de contaminación. El objetivo de este trabajo es comparar los aspectos técnicos y económicos de los procesos 
de higienización de lodos provenientes del tratamiento de aguas servidas, analizando los procesos indicados 
en el artículo 7 del reglamento D.s. 4/2009 y una tecnología renovable adicional. se realizaron los diagra-
mas de flujo con las operaciones unitarias involucradas en los procesos y, posteriormente, se cuantificaron 
las entradas y salidas mediante balances de masa y energía para una alimentación de 100 ton de lodo. a su 
vez, se determinaron los costos de inversión a partir de la selección de equipamiento y maquinaria adecuada 
y los costos operación se estimaron en base a los consumos obtenidos en los balances. Finalmente, se calculó 
el Valor actual de costos (Vac) para comparar alternativas que reportan los mismos beneficios, pudiéndose 
demostrar que la higienización de lodos mediante procesos biológicos y de energías renovables son técnicamente 
factibles y más viables económicamente que otros procesos, destacando el bajo manejo de equipamiento y 
maquinaria y costos de operación relativamente bajos.
Palabras clave: Lodos sanitarios, proceso de higienización de lodos, balance de materia, balance de energía, 
costos.
ABSTRACT
the sewage sludge disinfection process can reduce or remove pathogens microorganisms. after disinfection, 
sludges are appropriate to be used as an amendment for acid and/or eroded soils, without contamination risk. 
the aim of this work is to compare the technical and economic aspects of sewage sludge from wastewater 
treatment disinfection processes, for analyzing the processes set out in article 7 of regulation D.s. 4/2009 
and an additional renewable technology. For this study, flow charts with the unit operations involved in the 
processes and subsequently, quantified their inputs and outputs through the mass and energy balances for a 
supply of 100 tons of sludge were made. also, economic aspects like the investment costs from the selection 
of appropriate machinery/equipment and the operating costs were estimated. Finally, the actual costs Value 
(acV) comparing alternatives that reports the same benefits was calculated. sewage sludge disinfection through 
biological and renewable processes are technically feasible and economically more viable than other processes, 
because of the low handling machinery/equipment and relatively low operation costs.
Keywords: Municipal sewage sludge, sludge disinfection process, mass balance, energy balance, cost.
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1. INTRODuCCIóN
1.1. Consideraciones generales
En chile la eliminación de la materia orgá-
nica disuelta de las aguas servidas se realiza 
principalmente a través del tratamiento bio-
lógico de lodos activados (Barañao y tapia, 
2004). sin embargo, al estabilizar el efluente 
se producen lodos biológicos o secundarios 
a partir de la masa excedente del proceso. 
Estos lodos son sometidos a procesos de 
espesamiento, estabilización de la materia 
orgánica y deshidratación para facilitar su 
posterior manejo (Mahamud et al., 1996). 
Estos lodos secundarios presentan una am-
plia biodiversidad de microorganismos pa-
tógenos, como bacterias, virus, protozoos y 
helmintos, pero en concentraciones mayores 
que en las aguas servidas ya que se redujo su 
contenido de agua (cortez, 2003; torres et 
al., 2005). 
sin embargo, existen microorganismos 
capaces de sobrevivir a los tratamientos 
convencionales. La estabilización del lodo 
permite reducir considerablemente el con-
tenido de patógenos (El-Motaium, 2006), 
pero aun así su aplicación directa al suelo sin 
un tratamiento adecuado representa un ries-
go para la salud pública y el medio ambiente 
(torres et al., 2005). Es el caso del Ascaris 
lumbricoides, un helminto o parásito intes-
tinal presente en las heces fecales humanas, 
que cuando se encuentra distribuido en sue-
los se considera contaminado y no apto para 
su desarrollo agrícola. Los huevos de Ascaris 
se encuentran en mayores concentraciones 
que otros parásitos en los lodos, pueden 
alcanzar un promedio de 3.000 unidades 
por gramo de lodo seco y permanecer viables 
durante 6 años (Mcclatchey, 2002; Melmed 
and comninos, 1979). 
En la Figura 1 se muestra que su ciclo 
biológico comienza con el desarrollo de 
los huevos dispersos en el suelo, donde se 
vuelven infecciosos después de varias se-
manas, según las condiciones ambientales. 
Estos huevos son ingeridos y eclosionan en 
el intestino, luego las larvas penetran por 
vía venosa hasta los pulmones, desde donde 
ascienden a la garganta para ser ingeridos y 
volver al intestino delgado para convertirse 
en gusanos adultos (cDc, 1999; Montoya, 
2008). Los huevos son altamente resistentes 
a agentes estresores, tales como el cloro, 
estrés físico, pH extremo y temperaturas 
moderadas, por lo cual ha sido utilizado para 
estudiar la efectividad de la higienización 
(shamma y al-adawi, 2002). 
Debido a lo descrito anteriormente, entró 
en vigencia el D.s. 4/2009 “reglamento 
para el Manejo de Lodos provenientes de 
Plantas de tratamiento de aguas servidas”, 
en cuyo artículo 7 se describen una serie 
de procesos de higienización, con el pro-
pósito de destruir o inactivar los huevos de 
helmintos presentes en los lodos a un valor 
inferior a 1 unidad viable en 4 gramos de 
sólidos totales.
El objetivo del presente trabajo es com-
parar los aspectos técnicos y económicos de 
los procesos de higienización de lodos pro-
venientes del tratamiento de aguas servidas. 
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1.2. Procesos de higienización de lodos
En la tabla i se presentan los procesos de 
higienización indicados en el artículo 7: tra-
tamiento alcalino, secado térmico, pasteu-
rización, tratamiento con calor, irradiación 
con rayos gamma, irradiación con haces de 
electrones, digestión aeróbica termofílica y 
compostaje. además, se incluye un proceso 
basado en energías renovables conocido 
como secado solar-biológico empleado con 
la misma finalidad. 
El tratamiento alcalino (Pta) es un 
proceso químico que consiste en el acondi-
cionamiento del lodo biológico con cal y su 
posterior secado al aire (coNaMa, 2009). 
La reacción entre la cal y el agua eleva el pH 
y reduce el contenido de patógenos (cortez, 
2003; Méndez et al., 2002). además, pro-
duce amoníaco que favorece la reducción de 
los huevos de helmintos viables (Méndez et 
al., 2002). 
En los procesos térmicos como secado 
térmico (Pst), pasteurización (PPa) y tra-
Figura 1. ciclo de vida del parásito intestinal Ascaris lumbricoides 
(adaptado de cDc, 1999).
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tamiento con calor (Ptc), el lodo es some-
tido a temperaturas elevadas para destruir 
o inhibir a los microorganismos patógenos 
(cortez, 2003). En los procesos PPa, Pst y 
Ptc, el lodo alcanza 70, 80 y 180ºc, respec-
tivamente (coNaMa, 2009; tim, 1993). 
Los procesos físicos están basados en la 
radiación de los lodos, que favorece la for-
mación de radicales libres con la finalidad 
de destruir o reducir considerablemente 
la cantidad de patógenos (ascE, 1992; 
schrader, 1996). Esto es posible a través de 
procesos de irradiación con rayos gamma 
desde una fuente radioactiva de cobalto-60 
(PiG) o haces de electrones provenientes de 
aceleradores de alto voltaje (PiE) (ascE, 
1992; coNaMa, 2009).
Los procesos biológicos como la digestión 
aeróbica termofílica (PDat) y el compostaje 
(Pco) permiten aprovechar las temperaturas 
alcanzadas durante la degradación de la ma-
teria orgánica para destruir o inactivar pató-
genos (Girovich, 1996; roberts, 2006). En 
el Pco el lodo es mezclado con materiales 
estructurantes y dispuesto en pilas aireadas 
mediante volteo mecánico (turovskiy and 
Mathai, 2006).
Finalmente, el secado solar-biológico 
(PssB) es un proceso basado en aprovechar 
dos formas de energía renovable para reducir 
el volumen de los lodos y el contenido de 
patógenos (salihoglu et al., 2006). su ope-
ración es similar a la empleada en el Pco 
(Diocaretz, 2010).
2. MATERIALES y MéTODOS
2.1. Aspectos técnicos de procesos 
 de higienización de lodos
se estudiaron los aspectos técnicos asociados 
a la operación de los siguientes procesos de 
higienización de lodos sanitarios: Pta, Pst, 
PPa, Ptc, PiG, PiE, PDat, Pco y PssB. se 
identificaron las operaciones unitarias invo-
lucradas y se desarrollaron los diagramas de 
flujo de los procesos en estudio. al mismo 
tiempo, se establecieron los requerimientos 
durante las etapas de implementación y 
operación de los procesos.
2.2. Aspectos económicos de procesos 
 de higienización de lodos
se realizaron balances de masa y energía para 
cuantificar las entradas (insumos, energía y 
electricidad) y salidas (productos y subpro-
ductos) de los diagramas de flujo desarro-
llados, considerando una base de cálculo de 
100 ton de lodos.
Luego, se estimaron los costos de inver-
sión y operación. Los costos de inversión de 
calcularon a partir de la cantidad y precios de 
equipos y máquinas, reportados en catálogos 
y cotizaciones. Mientras que la determina-
ción de los costos de operación consideró 
los consumos anuales y precios unitarios de 
cada entrada al proceso.
Finalmente, se calculó el índice econó-
mico Vac (Valor actual de costos), donde 
“C
i
” son los costos anuales del periodo “i”, se 
consideraron una tasa de descuento o retor-
no “r” de 10% y un periodo de evaluación “n” 
de 10 años, a través de la siguiente expresión:
3. RESuLTADOS
3.1. Aspectos técnicos de procesos 
 de higienización de lodos
se establecieron los aspectos técnicos durante 
la operación de los procesos de higienización 
de lodos, referidos principalmente a: tipo de 
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lodo alimentado, requerimiento de insumos 
y/o energía, generación de subproductos, 
entre otros. En la tabla i se indican las ven-
tajas y desventajas técnicas de los procesos. 
Mientras que en la Figura 2 se muestran las 
etapas que experimenta el lodo crudo (sin 
tratar) en cada uno de los procesos, ya sea 
de deshidratación, estabilización o higieni-
zación, antes de ser aplicados en suelos. 
Tabla I. comparación de aspectos técnicos relacionados con la implementación y operación de 
procesos de higienización de lodos.
ventajas
su operación es relativamente 
sencilla. Genera gas amoníaco 
que favorece la higienización 
de los lodos.
reduce considerablemente el 
volumen del lodo.
se alimenta lodo en estado 
líquido o espesado.
se alimenta lodo en estado 
líquido o espesado. se obtiene 
un producto de fácil deshidra-
tación.
tiene buen poder de higieni-
zación.
No genera subproductos.
se alimenta lodo en estado 
líquido o espesado. No requie-
re una fuente de calor externa. 
tolera cambios en condicio-
nes ambientales. No genera 
subproductos.
Los microorganismos presentes 
en el lodo permiten la higieni-
zación.
La energía solar y los microor-





































se alimentan lodos deshidra-
tados. requiere insumos. se 
generan bolsas y polvo. Posi-
ble reactivación de patógenos. 
se alimentan lodos deshidra-
tados y requiere operación 
intensiva.
requiere de operación inten-
siva. Posible generación de 
cenizas.
Posible generación de cenizas.
se alimentan lodos deshidra-
tados. requiere insumos.
se alimentan lodos deshidra-
tados. requiere insumos.
requiere insumos y control 
de condiciones de operación. 
se generan espumas.
se alimentan lodos deshidra-
tados. requiere un terreno 
extenso e insumos.
se alimentan lodos deshidra-
tados. requiere un terreno 
extenso e insumos. su 
efectividad disminuye a 
bajas temperaturas. 
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3.2. Aspectos económicos de procesos 
 de higienización de lodos
En la Figura 3 se presentan el procedimiento 
que se lleva a cabo en el proceso de higieniza-
ción y un balance de masa y energía del PssB 
donde se detallan los insumos requeridos y 
los consumos de electricidad y combustible. 
se realizaron los mismos balances para los 
otros procesos de higienización, cuyos re-
sultados se indican en la tabla ii. 
Figura 2. Procedimiento de tratamiento de lodos sanitarios para su aplicación 
en suelos (D: Deshidratación; E: Estabilización; H: Higienización).
Figura 3. Balance de masa y energía del PssB.
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En la tabla iii se muestran los niveles de 
costos estimados de inversión y operación 
de los procesos de higienización para el 
tratamiento de 100 ton de lodos. Mientras 
que en la Figura 4 se presentan los resultados 
obtenidos para el Vac de los procesos en los 
que se contó con información. 
Tabla II. Balance de masa y energía para una alimentación de 100 ton de lodo.
 Entradas Salidas
Proceso Insumos Combustible  Electricidad  Producto  Subproductos
  (L) (kW-h) (Ton)
Pta 10 ton cal Nc 148,3 99,6 Bolsas de cal y 
     material particulado
Pst Nc 3.500 21.000 20 cenizas
PPa Nc 250.000 500 iNE cenizas
Ptc iNE iNE iNE iNE cenizas
PiG 1.500 m3 agua Nc 64.800 97,6 Lápices de co60
 31,3 kci de co60     sin actividad
PiE 156,1 m3 agua Nc 510 97,6 NP
PDat 3,8 ton de o
2 
o  Nc 3.600 64 NP
 18,1 ton de aire
Pco 300 m3 material  26,9 Nc 80 300 m3 material 
 estructurante    estructurante
PssB 300 m3 material  34,2 11,7 80 300 m3 material 
 estructurante    estructurante
Nc: No consume; iNE: información no encontrada; NP: No produce.
Tabla III. Variables económicas de procesos de 
higienización, sobre una base de cálculo de 100 








PiG Muy alto Medio
PiE Muy alto Muy bajo
PDat iNE Muy bajo
Pco alto Bajo
PssB alto Bajo
iNE: información no encontrada.
Muy alto: us$1.000.000 - más.
alto: us$100.000 - 999.999. 
Medio: us$10.000 - 99.999.
Bajo: us$1.000 - 9.999.
Muy bajo: us$0 - 999.
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4. DISCuSIóN y CONCLuSIóN
De acuerdo a los resultados obtenidos, cabe 
destacar que, desde la perspectiva técnica, 
existen tres tecnologías en las cuales es po-
sible alimentar lodos espesados o líquidos: 
PPa, Ptc y PDat. Mientras que los demás 
procesos operan con lodo deshidratado, 
por lo tanto existe un costo operacional 
asociado a la etapa de deshidratado previo 
de los lodos. 
En vista de los antecedentes revisados, los 
insumos necesarios varían en función de la 
tecnología escogida. En casos como Pst y 
PPa, no se requieren insumos pero en ellos 
existe mayor necesidad de energía externa 
para operar. sin embargo, al comparar las 
variables energéticas estudiadas, parece ser 
que el mayor consumo de electricidad está 
determinado por el PiG (64.800 kW-h/100 
ton de lodos alimentados). Lo contrario 
ocurre en el PssB, puesto que consume 11,7 
kW-h/100 ton de lodo alimentado.
al considerar la masa del producto obte-
nido, existe mayor reducción del volumen 
del lodo en aquellos procesos donde existe 
la incorporación de calor, tales como Pst, 
PDat, Pco y PssB. Mientras que en base 
a los subproductos obtenidos, en todos los 
procesos se proyecta la generación de vapor 
de agua. En el caso del Pta, también se 
prevé la generación de envases, material 
particulado y olores, estos últimos también 
se generarían en los procesos térmicos (Pst, 
PPa y Ptc). además, resultaría interesante 
considerar las emisiones de gases de efecto 
invernadero para proyectar la huella ecoló-
gica asociada a cada proceso a futuro.
además de la etapa de higienización, en la 
mayoría de los casos (Pta, Pst, Ptc, PDat, 
Pco y PssB) el proceso permite la estabiliza-
ción y/o deshidratación del lodo. Esto debido a 
que el proceso considera una etapa adicional, 
tal como en el Pta, o la incorporación o pre-
sencia de agentes (calor y microorganismos) 
que permiten que ésta se lleve a cabo.
Figura 4. Valor actual de costos de procesos de higienización de lodos.
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al momento de comparar las variables 
económicas (costos de inversión y operación) 
de los diferentes procesos, en las tecnologías 
PiG y PiE se reportaron los mayores costos 
de inversión, superando los us$1.000.000. 
Mientras que en Pta, Pst y Ptc, los costos 
obtenidos fueron menores, alcanzando un 
rango de us$10.000 - 99.999. De acuerdo 
a los costos de operación, el mayor valor 
se obtuvo en el PiG, entre un rango de 
us$10.000 - 99.999. sin embargo, los 
valores fueron menores para PiE y PDat 
(inferiores a us$999), destacándose tam-
bién las tecnologías Pta, Pst, Pco y PssB 
(us$1.000 - 9.999). Mientras que el Vac, 
reporta la misma tendencia.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se 
entregan los siguientes comentarios finales 
y conclusiones:
– La higienización de lodos biológicos prove-
nientes del tratamiento de aguas servidas a 
través de procesos biológicos y basados en 
energías renovables resulta técnicamente 
factible y más viable económicamente que 
otros procesos, debido al bajo manejo de 
equipamiento y costos de operación rela-
tivamente bajos.
– Los procesos PPa, Ptc y PDat no requie-
ren la deshidratación previa de los lodos 
para su operación.
– De los balances de masa desarrollados, re-
sulta importante el análisis de los insumos 
necesarios para los procesos de higieniza-
ción y su disponibilidad. se debe evaluar 
el volumen del material estructurante a 
emplear en Pco y PssB, lo mismo para las 
fuentes radioactivas en PiG, ya que pueden 
tener efectos significativos en los costos de 
operación del proceso.
– a futuro, se recomienda hacer un análisis 
económico para una alimentación mayor a 
100 ton de lodos que permita percibir los 
efectos de economía de escala y así, tomar 
la mejor decisión.
– sin embargo, al momento de seleccionar 
una tecnología se debe considerar la cantidad 
de lodo a tratar, características del lodo a 
higienizar, clima bajo el cual se operará, 
características del suelo en el cual se apli-
cará el lodo higienizado, entre otros.
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